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ABSTRAK
Salah satu dampak negatif kegiatan pencucian batubara adalah timbulnya kekeruhan air. Terdapat 4 parameter yang
menjadi perhatian PT Bukit Asam (Persero),Tbk berdasarkan peraturan Kementrian Lingkungan Hidup tahun 2009
yaitu pH, TSS , Fe dan Mn. Pada musim penghujan laju debit air yang masuk ke dalam catchment area seluas 35 Ha di
kawasan KPL stockpile 1 PT Bukit Asam (Persero),Tbk akan meningkat yang menyebabkan air di KPL Stockpile 1
menjadi lebih keruh dari pada kondisi tidak hujan. Akibat kekeruhan itu didapatlah tingkat TSS yang tinggi
merupakan salah satu standar mutu baku mutu lingkungan yang wajib di penuhi oleh PT Bukit Asam (Persero),Tbk
sebagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat peduli terhadap kestabilan ekosistem alam
sekitar. Oleh sebab itu perlu di lakukan proses pengendalian dengan cara aktif yang dalam hal ini menggunakan
reagen kimia polimer flokulan yaitu Kuriflock PC-702 yang dapat mengurangi kadar TSS air sehingga di harapkan
hasil akhir pengendalian air asam tambang memenuhi baku mutu lingkungan dan air dapat dimanfaatkan perusahaan
dan selebihnya di buang ke badan sungai dengan aman sesuai baku mutu lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah
menentukan dosis yang efektif untuk menurunkan kadar TSS air tambang. Untuk mencapai tujuan dilakukan uji
laboratorium jar test dengan kecepatan adukan 150 rpm, sehingga terjadi proses flockulasi yaitu terikatnya partikel-
partikel padat dan kemudian mengendap secara gravitasi. Uji jar test dilakukan berdasarkan sample air yang di ambil
dengan tingkat TSS yang tertinggi. Sample yang diambil berasal dari saluran inlet dan outlet. Dari hasil uji jar test di
dapatkan dosis yang efektif yaitu 0,2 ppm untuk menangani TSS air dalam kondisi tidak hujan dan 0,8 ppm untuk
menangani TSS air pada kondisi hujan.
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ABSTRACT
One of the negative impacts of washing coal activities is making the turbidity. There are 4 parameters of concern the
company based regulation Ministry of Environment in 2009, namely pH, TSS, Fe and Mn. In the rainy season the water
flow rate into the catchment area of ​​35 hectares in the area of ​​the stockpile 1 settling ponds PT Bukit Asam
(Persero), Tbk will increase which causes the water in the Stockpile 1 settling ponds becomes more turbid than in rainy
conditions. As a results turbidity due to the high levels of TSS is one of the quality standards of environmental quality
standards that must be fulfilled by PT Bukit Asam (Persero),Tbk as a coal mining company in Indonesia who are very
concerned about the stability of natural ecosystems. Therefore it is necessary to do the control in a way that is active in
this case using a chemical reagent polymer flocculant is Kuriflock PC-702 which can reduce TSS levels in the water so
that the final result expected control acid mine water meets water quality standards and the environment can benefit
companies and remaining in the waste stream to the agency in accordance with the quality standards of environmental
safety. The perpouse of the education is to choise the effective of dosage Kuriflock PC-702 to increase total suspended
solid level of mines water. For the results, doing the laboratory of jar test methode with stir 150 rpm until the
flockulations procces that means total suspended solid makes togetherness and falling as gravitations as well. The test
jar test water samples taken by the highest levels of TSS. Samples were taken from the inlet and outlet channels. From
the test results get the jar test in an effective dose is 0.2 ppm TSS to handle water in dry conditions and 0.8 ppm TSS to
handle water in rainy conditions.
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1. PENDAHULUAN
PT. Bukit Asam (Persero),Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN bidang pertambangan yang bergerak dalam
unit usaha pertambangan batubara. Lokasi penambangannya terletak di Tanjung Enim, Sumatra selatan. Dalam aktivitas
penambangan terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak negatif itu adalah terbentuknya air asam
tambang [1]. Terdapat 4 parameter kualitas air yang harus dipenuhi PT Bukit asam (Persero),Tbk menurut peraturan
Kementrian Lingkungan Hidup No 113 tahun 2003. 4 parameter tersebut adalah pH, TSS, Fe, Mn [2]. Pada KPL
stockpile 1 menggunakan proses pengendalian yaitu dengan metode pasif dengan mengandalkan kemanpuan akar
tanaman untuk mengikat logam-logam berat seperti Fe dan Mn. Proses pasif tersebut terbukti efektif mengurangi kadar
logam-logam berat [3].
Ketika Hujan turun, air dari seluruh luasan 35 Ha Catchment area akan mengalir ke dalam KPL Stockpile 1 seluas 3,7
Ha. Akibat volume air yang masuk banyak dan debit air yang tinggi menyebabkan tingkat kekeruhan yang tinggi di
saluran inlet dan outlet. Oleh karena itu proses pengendalian secara pasif tidak efektif ketika hujan turun dengan
intensitas hujan yang tinggi yang menyebabkan kekeruhan air. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pengendalian
lanjutan berupa proses aktif. Proses aktif yaitu penanganan air asam tambang dengan menggunakan reagen kimia [4].
Reagen kimia yang digunakan untuk menurunkan TSS air yaitu Kuriflock PC-702. Kuriflock PC-702 yang bersifat
polimer sebagai coagulan dan flockulan yang akan mengikat partikel-partikel penyebab kekeruhan air [5]. Proses
Flokulasi adalah penyisihan kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar
[6]. Untuk itu perlu dilakukan penentuan dosis yang tepat dalam penggunaan Kuriflock PC-702
Untuk menentukan dosis diperlukan sample air kontaminan yang diambil di saluran inlet dan outlet dengan kadar TSS
tertinggi. Sample diambil pada kondisi hujan dan tidak hujan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perbandingan untuk
penggunaan dosis yang sesuai pada keadaan actual lapangan. Penggunaan reagen kimia tidak efektif digunakan dengan
dosis yang berlebihan [7]. Sample air yang diambil harus ditutup rapat dengan aluminium foil supaya tidak bereaksi
dengan udara luar.
Sample yang diambil, dilakukan pengujian TSS air berdasarkan metode SNI. Hal ini bertujuan untuk memenuhi
prosedur dalam pengujian laboratorium yang hasilnya telah di akui [8]. Dalam penelitian ini penulis melakukan uji
laboratorium jar test untuk mendapatkan dosis Kuriflock PC-702 yang efektif digunakan pada kondisi tidak hujan dan
kondisi hujan. Setelah di dapatkan dosis Kuriflock PC-702 pada uji laboratorium, maka harus dilakukan proses instalasi
dan kalibrasi dosis di lapangan supaya pemberian dosis tersebut dapat diterapkan. Kuriflock PC-702 harus di larutkan
terlebih dahulu di dalam sebuah wadah yaitu tedmont air 1000 L. Proses instalasi secara mekanis ada yang di lakukan di
dalam dan di luar tedmont air. Instalasi di dalam ditujukan sebagai penstabil tekanan saat berkurangnya air [9].
Proses kalibrasi dosis di lapangan dihitung berdasarkan debit air yang mengalir. Debit air dan volume air yang masuk
sangat mempengaruhi tingkat kekeruhan air [10]. Oleh sebab itu dosis yang efektif harus di sesuaikan dengan keadaan
lapangan dan memperhatikan debit air yang masuk pada saat hujan turun dan pada kondisi tidak hujan. Debit rata-rata
di KPL Stockpile 1 ketika tidak hujan yaitu 0,032 m3/s sedangkan pada saat hujan akan mengalami peningkatan. Dari
uji jartest diperoleh dosis penggunaan Kuriflock PC-702 yaitu 0,2 ppm bisa digunakan pada kondisi tidak hujan dan 0,8
ppm pada kondisi hujan.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan studi literature dilakukan terhadap literature-literature yang
berhubungan dengan metode yang digunakan dalam penanganan air asam tambang khususnya penggunaan reagen kimia
dengan berdasarkan sifat reaksi kimia dan tata cara uji laboratorium berdasarkan SNI. Kemudian dilakukan aplikasi
aktual penentuan dosis di lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data intensitas curah hujan, kondisi KPL
stockpile 1, Catchment area, dan lain sebagainya. Sedangakan data pendukung yang digunakan meliputi data desain
instalasi di dalam tedmont air.
500 ml, lakmus, spektofotometri portable, dan Kuriflock PC-702 dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 1%. Adapun
proses pengujiannya yaitu mula-mula air kontaminan yang berasal dari saluran inlet di uji kadar TSS dengan
menggunakan alat spektofotometri portable dan didapatkan hasil kadar TSS air tambang yaitu 521 mg/L, 631 mg/L, 833
mg/L, 1033 mg/L. Lalu sample air kontaminan yang telah diketahui kadar TSS di uji coba untuk diturunkan kadar
partikel tersuspended dengan mencampurkan reagen kimia yaitu Kuriflock PC-702. Dilakukan proses jar test dengan
mengaduk 500 ml air dari tiap sample yang telah ditampung kedalam gelas ukur dengan kecepatan adukan 150 rpm.
Sample air kontaminan dengan kadar TSS air 521 mg/L di injeksi 0,01 ml larutan Kuriflock PC-702 dengan
menggunakan syringe dan terjadi proses flockulasi dan diukur kembali kadar TSS air. Dari uji coba tersebut terjadi
penurunan kadar TSS air tambang dari 521 mg/L menjadi 81 mg/L. Kemudian dilakukan pengujian kembali untuk
sample ke dua dengan TSS awal 633 mg/L diinjeksi dengan 0,02 ml larutan Kuriflock PC-702 sehingga terjadi
penurunan TSS air tambang dari 633 mg/L menjadi 41 mg/L. Selanjutnya dilakukan pengujian sample ke tiga air
dengan TSS awal 833 mg/L yang diinjeksi dengan 0,04 ml larutan Kuriflock PC-702 sehingga terjadi penurunan TSS
air dari 833 mg/L menjadi 29 mg/L dan dilanjutkan kembali dengan pengujian sample ke empat dengan menginjeksi
0,05 ml larutan Kuriflock PC-702 sehingga menurunkan kadar TSS air dari 1033 mg/L menjadi 24 mg/L.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menangani tingkat kekeruhan air terdapat 2 cara yaitu mengandalkan desain dari KPL dan juga menggunakan
reagen kimia yang dapat mengikat partikel – partikel penyebab kekeruhan air tersebut. KPL Stockpile 1 dibuat sebanyak
9 kompartemen. 3 kompartemen di fungsikan untuk mantanince atau pengendapan lumpur dan kompartemen 4 hinga 9
dikhususkan untuk dilakukan pengendalian berupa metode pasif menggunakan media wetland untuk mengurangi kadar
logam-logam berat seperti Fe dan Mn. Proses pengendalian ini tidak efektif ketika hujan turun yang menyebabkan
meningkatnya kekeruhan air di KPL Stockpile 1. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan pengendalian lanjutan yaitu
berupa metode aktif yang menggunakan reagen kimia berupa Kuriflock PC-702.
Dalam hal itu perlu dilakukan uji laboratorium dengan jar test terhadap sample air kontaminan yang di ambil pada
kondi hujan dan tidak hujan sehingga di dapatkan dosis yang efektif untuk digunakan.
3.1. Hasil penentuan dosis Kuriflock PC-702
Dalam penentuan dosis Kuriflock PC-702 ini, dilakukan analisis laboratorium dengan menggunakan Jar tester. Aplikasi
penelitian menggunakan Kuriflock PC-702 dengan konsentrasi 1% dalam bentuk larutan. Hal ini dilakukan karena sifat
Kuriflock yang membutuhkan waktu yang relative lama untuk larut dalam air sehingga pada proses penggunaannya
harus dalam bentuk larutan.
Hasil penentuan dosis Kuriflock PC-702 di dapatkan dari uji laboratorium jar test. Dalam penentuan dosis ini di
dapatkan dosis penggunaan Kuriflock PC-702 dari 0,2 ppm hingga 1 ppm. Pada pemberian dosis 0,2 pm mampu
menurunkan tingkat kekeruhan air dari 521 mg/l menjadi 81 mg/l. Pada pemberian dosis 0,4 ppm dapat menurunkan
tingkat kekeruhan air dari 833 mg/l menjadi 41 mg/l. Pada pemberian dosis 0,8 ppm dapat menurunkan tingkat
kekeruhan air dari 833 mg/l menjadi 29 mg/l dan pada pemberian dosis 1 ppm dapat menurunkan tingkat kekeruhan air
dari 1033 mg/l menjadi 24 mg/l. Dari hasil ini maka ketika kondisi KPL Stockpile 1 tidak hujan dapat menggunakan
dosis 0,2 ppm dan pada kondisi hujan bisa menggunakan dosis 0,8 ppm. Adapun hasil dari uji laboratorium penentuan
dosis Kuriflock PC-702 dapat dilihat pada tabel 1.
3.2. Analisa hasil penentuan dosis Kuriflock PC-702
Berdasarkan hasil analisis penggunaan pemberian dosis maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kuriflock PC-702
dapat di lakukan dengan dosis yaitu 0,2 ppm ketika musim kemarau dan apabila tingkat kekeruhan yang terjadi pada
saluran outlet mencapai kadar TSS 1033 mg/L bisa di gunakan dosis 0,8 ppm larutan kuriflock ketika hujan, karena dari
hasil analisis bahwa pengaruh kuriflock dalam membantu pengurangan kadar TSS air memiliki tingkat ke efektifan yang
tinggi seperti dapat dilihat pada laju penurunan TSS air. Adapaun grafik laju penurunan kadar TSS air setelah injeksi
larutan Kuriflock PC-702 dapat dilihat seperti pada gambar 1.
Dari hasil injeksi Kuriflock PC-702, dengan membandingkan dengan standar baku mutu TSS air menurut peraturan
Kementrian Lingkungan Hidup No 113 tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa parameter kualitas total suspended solid
yang terdapat di KPL Stockpile 1 setelah di lakukan pengendalian lanjutan berupa metode aktif dengan menggunakan
reagen kimia Kuriflock PC-702 dapat terpenuhi. Adapun perbandingan hasil injeksi Kuriflock PC-702 terhadap
peraturan Kementrian Lingkungan Hidup No 113 tahun 2003 dapat dilihat pada tabel 2.
















1 Kuriflock PC-702 0,2 7,36 D1 – D2 1’53’’ 521 81
2 Kuriflock PC-702 0,4 7,36 D3 – D4 1’ 833 41
3 Kuriflock PC-702 0,8 7,36 D2 – D3 1’43’’ 833 29
4 Kuriflock PC-702 1 7,36 D3 – D4 40’’ 1033 24
Gambar 1. Laju penurunan TSS air
Tabel 2. Perbandingan hasil injeksi Kuriflock PC-702 Terhadap Peraturan KLH No 113 Th 2009
PERBANDINGAN HASIL INJEKSI KURIFLOCK PC-702 TERHADAP PERATURAN
KLH NO 113 TAHUN 2003
NO STANDAR BAKU MUTU TSS
(TOTAL SUSPENDED SOLID) AIR
MENURUT PERATURAN
KEMENTRIAN LINGKUNGAN





1 300 mg/L 81 mg/L TERPENUHI
2 300 mg/L 41 mg/L TERPENUHI
3 300 mg/L 29 mg/L TERPENUHI
4 300 mg/L 24 mg/L TERPENUHI
4. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dosis yang efektif untuk
penggunaan Kuriflock PC- 702 dalam menurunkan kadar TSS air tambang di KPL Stockpile 1 PT Bukit Asam
(Persero),Tbk adalah 0,2 ppm dalam kondisi tidak hujan dan 0,8 ppm dalam kondisi hujan. Penentuan dosis ini telah
teruji berdasarkan hasil uji laboratorium jar test yang telah dilakukan di laboratorium PT Bukit Asam (Persero),Tbk
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